INTYG

Over genomford funktionskontroll
av ventilationssystem
enligt forordningen SFS 1991:1273
Fastigheten
Brimaregirden 28:7
Hisingsgatan 17 A-B

Besiktningen dr utford av:
Pavo Johansson
Installationssanering AB

enligt protokoll daterat:
2008-01-28

Detta protokoll finns att tillgd hos byggnadens
dgare och pd byggnadsndmnden.
Niista besiktning enligt forordningen om
funktionskontroll av ventilationssystem
skall vara utford senast:
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enligt protokoll daterat:
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Detta protokoll finns att tiliga hos byggnadens
dgare och pa byggnadsnimnden.
Ndsta besiktning enligt forordningen om
Sfunktionskontroll av ventilationssystem
skall vara utford senast:
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dgare och pd byggnadsndimnden.
Nista besiktning enligt forordningen om
Junktionskontroll av ventilationssystem
skall vara utford senast:
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Ndsta besiktning enligt forordningen om
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-~ 2014-01-28
‘ A‘/ o
y ”

Underskrift sakkunnig




